
МОСКВА  2017

ТИПОВОЙ АЛЬБОМ А11-2011

АО "ДКС"
и

ОАО "НИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35КВ В ТРАНШЕЯХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУСТЕННЫХ ГОФРИРОВАННЫХ 

ТРУБ АО "ДКС"

AutoCAD SHX Text
Обложка



ТИПОВОЙ АЛЬБОМ А11-2011

АО "ДКС"
и

ОАО "НИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"

Генеральный директор института        
Главный инженер института                   
Начальник ПКО                                         

Г.А.Толасов
В.Д.Астрахан
А.А.Комиссаров

ОАО "НИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ":

АО "ДКС":

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 35КВ В ТРАНШЕЯХ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ДВУСТЕННЫХ ГОФРИРОВАННЫХ 

ТРУБ АО "ДКС"

МОСКВА  2017

Г.А.Чередниченко

Менеджер по продукции Р.С.Никифоров

Руководитель проектного отдела
по кабеленесущим системам

AutoCAD SHX Text
Титульный лист



AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
документа

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
документа 

AutoCAD SHX Text
Титульный лист

AutoCAD SHX Text
Содержание

AutoCAD SHX Text
А11-2011.01ПЗ

AutoCAD SHX Text
Пояснительная записка

AutoCAD SHX Text
4...11

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
2, 3

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
Пров.

AutoCAD SHX Text
Сердюшкина

AutoCAD SHX Text
Комиссаров

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
А11-2011С

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Содержание

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Комиссарова

AutoCAD SHX Text
А11-2011С

AutoCAD SHX Text
А11-2011.02

AutoCAD SHX Text
А11-2011.03

AutoCAD SHX Text
А11-2011.04

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
А11-2011.05

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
А11-2011.06

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
А11-2011.07

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
А11-2011.08

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
А11-2011.09

AutoCAD SHX Text
18, 19

AutoCAD SHX Text
А11-2011.10

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
А11-2011.11

AutoCAD SHX Text
А11-2011.12

AutoCAD SHX Text
А11-2011.13

AutoCAD SHX Text
А11-2011.14

AutoCAD SHX Text
А11-2011.16

AutoCAD SHX Text
А11-2011.17

AutoCAD SHX Text
А11-2011.18

AutoCAD SHX Text
А11-2011.19

AutoCAD SHX Text
А11-2011.20

AutoCAD SHX Text
А11-2011.21

AutoCAD SHX Text
А11-2011.22

AutoCAD SHX Text
А11-2011.23

AutoCAD SHX Text
А11-2011.24

AutoCAD SHX Text
А11-2011.25

AutoCAD SHX Text
А11-2011.26

AutoCAD SHX Text
А11-2011.27

AutoCAD SHX Text
Коррозионная активность грунтов и вод по

AutoCAD SHX Text
отношению к свинцовым оболочкам кабелей

AutoCAD SHX Text
Коррозионная активность грунтов и вод по

AutoCAD SHX Text
отношению к алюминиевым оболочкам кабелей

AutoCAD SHX Text
Методы определения коррозионной активности

AutoCAD SHX Text
грунтов

AutoCAD SHX Text
Таблицы поправочных коэффициентов на допустимый

AutoCAD SHX Text
длительный ток

AutoCAD SHX Text
Усилия тяжения при прокладке кабелей

AutoCAD SHX Text
Таблица  рекомендуемых марок кабелей для прокладки

AutoCAD SHX Text
в земле

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабелей в траншеях. Пример

AutoCAD SHX Text
Минимальные радиусы изгиба кабелей при прокладке

AutoCAD SHX Text
20

AutoCAD SHX Text
Допустимые разности уровней прокладки кабелей с

AutoCAD SHX Text
бумажной пропитанной изоляцией

AutoCAD SHX Text
Глубина прокладки кабельных линий

AutoCAD SHX Text
22

AutoCAD SHX Text
Минимальные расстояния между параллельно 

AutoCAD SHX Text
прокладываемыми кабелями

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
Габариты кабельных траншей и объемы земляных

AutoCAD SHX Text
работ

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
Таблица выбора количества кабелей, прокладываемых 

AutoCAD SHX Text
в траншее

AutoCAD SHX Text
25, 26

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линией участка грунта с

AutoCAD SHX Text
агрессивной средой

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
трубопроводом

AutoCAD SHX Text
29

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
кабелями низкого давления 110-220 кВ

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
теплопроводом

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
трамвайными путями

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
железными  дорогами

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с

AutoCAD SHX Text
автодорогами категории I и II

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
31

AutoCAD SHX Text
32

AutoCAD SHX Text
33

AutoCAD SHX Text
34

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ ниже 1кВ

AutoCAD SHX Text
параллельно с ВЛ до 35кВ

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабелей связи и сигнализации

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с ВЛ выше 1кВ

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
35

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно с 

AutoCAD SHX Text
ВЛ 110 кВ и выше

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии по отношению к

AutoCAD SHX Text
деревьям и кустарникам

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии параллельно

AutoCAD SHX Text
фундаментам зданий и кабельным сооружениям

AutoCAD SHX Text
А11-2011.28

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
37

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
36

AutoCAD SHX Text
А11-2011.15

AutoCAD SHX Text
Защита кабелей от механических повреждений

AutoCAD SHX Text
27, 28

AutoCAD SHX Text
до 35 кВ



AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Наименование

AutoCAD SHX Text
документа

AutoCAD SHX Text
Обозначение

AutoCAD SHX Text
документа 

AutoCAD SHX Text
А11-2011.30

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
А11-2011.29

AutoCAD SHX Text
46

AutoCAD SHX Text
47

AutoCAD SHX Text
48

AutoCAD SHX Text
49

AutoCAD SHX Text
50

AutoCAD SHX Text
51

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
53, 54

AutoCAD SHX Text
55

AutoCAD SHX Text
56

AutoCAD SHX Text
57

AutoCAD SHX Text
58

AutoCAD SHX Text
63, 64

AutoCAD SHX Text
59

AutoCAD SHX Text
65

AutoCAD SHX Text
66...72

AutoCAD SHX Text
Изм. 

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Лист 

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
А11-2011С

AutoCAD SHX Text
Пересечение двух кабельных линий в земле

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с кабельным блоком.

AutoCAD SHX Text
Варианты 1 и 2

AutoCAD SHX Text
38

AutoCAD SHX Text
39

AutoCAD SHX Text
А11-2011.32

AutoCAD SHX Text
А11-2011.31

AutoCAD SHX Text
А11-2011.34

AutoCAD SHX Text
А11-2011.33

AutoCAD SHX Text
А11-2011.36

AutoCAD SHX Text
А11-2011.35

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с теплопроводом

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с трубопроводом

AutoCAD SHX Text
Пересечение  кабельной линии с трамвайными

AutoCAD SHX Text
путями

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с неэлектрифицированной

AutoCAD SHX Text
железной дорогой

AutoCAD SHX Text
45

AutoCAD SHX Text
44

AutoCAD SHX Text
43

AutoCAD SHX Text
40

AutoCAD SHX Text
41, 42

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии открытым способом при

AutoCAD SHX Text
пересечении с электрифицированной железной дорогой

AutoCAD SHX Text
 Прокладка кабельной линии способом прокола при

AutoCAD SHX Text
пересечении с электрифицированной железной дорогой 

AutoCAD SHX Text
Переход кабелей с меньшего сечения на большее при

AutoCAD SHX Text
пересечении кабельной линии с железной дорогой

AutoCAD SHX Text
А11-2011.37

AutoCAD SHX Text
А11-2011.38

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии открытым способом при

AutoCAD SHX Text
пересечении с автодорогой

AutoCAD SHX Text
Прокладка кабельной линии способом прокола при

AutoCAD SHX Text
пересечении с автодорогой

AutoCAD SHX Text
Переход кабелей с меньшего сечения на большее при

AutoCAD SHX Text
пересечении кабельной линии с автодорогой

AutoCAD SHX Text
А11-2011.39

AutoCAD SHX Text
А11-2011.40

AutoCAD SHX Text
А11-2011.41

AutoCAD SHX Text
А11-2011.42

AutoCAD SHX Text
А11-2011.44

AutoCAD SHX Text
А11-2011.43

AutoCAD SHX Text
А11-2011.46

AutoCAD SHX Text
А11-2011.45

AutoCAD SHX Text
А11-2011.48

AutoCAD SHX Text
А11-2011.47

AutoCAD SHX Text
А11-2011.50

AutoCAD SHX Text
А11-2011.49

AutoCAD SHX Text
А11-2011.51

AutoCAD SHX Text
А11-2011.52

AutoCAD SHX Text
А11-2011.53

AutoCAD SHX Text
А11-2011.54

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с кабельным тоннелем.

AutoCAD SHX Text
Варианты 1 и 2

AutoCAD SHX Text
Пересечение кабельной линии с кабельным тоннелем.

AutoCAD SHX Text
Вариант 3

AutoCAD SHX Text
Уплотнение кабеля в трубе

AutoCAD SHX Text
сооружение. Вариант 1

AutoCAD SHX Text
Ввод кабельной линии в здание или кабельное

AutoCAD SHX Text
Ввод кабельной линии в здание или кабельное

AutoCAD SHX Text
сооружение. Вариант 2

AutoCAD SHX Text
Установка соединительных муфт для кабелей с

AutoCAD SHX Text
расположением компенсаторов в горизонтальной

AutoCAD SHX Text
Ввод кабельной линии в здание или кабельное

AutoCAD SHX Text
сооружение. Варианты 3 и 4

AutoCAD SHX Text
плоскости

AutoCAD SHX Text
Опознавательные знаки для трасс кабельных линий

AutoCAD SHX Text
Установка соединительной муфты для кабелей

AutoCAD SHX Text
Вывод кабельной линии из траншеи на стену

AutoCAD SHX Text
Кожух для защиты кабелей

AutoCAD SHX Text
с расположением компенсаторов в вертикаль- 

AutoCAD SHX Text
ной плоскости

AutoCAD SHX Text
Установка соединительной муфты для кабелей

AutoCAD SHX Text
на наклонном участке ( свыше 20%%d)

AutoCAD SHX Text
60

AutoCAD SHX Text
Труба двустенная АО "ДКС". Габаритный чертеж

AutoCAD SHX Text
Аксессуары к трубам двустенным АО "ДКС"

AutoCAD SHX Text
52

AutoCAD SHX Text
62



AutoCAD SHX Text
1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ

AutoCAD SHX Text
1.1. Альбом А11-2011 предназначен для выполнения

AutoCAD SHX Text
проектных и монтажных работ по прокладке силовых

AutoCAD SHX Text
и контрольных кабелей напряжением от 0,66 кВ до 

AutoCAD SHX Text
до 35 кВ включительно в траншее с использованием

AutoCAD SHX Text
1.3. В альбоме А11-2011 представлены следующие

AutoCAD SHX Text
- таблицы коррозионной активности грунтов;

AutoCAD SHX Text
- рекомендации по выбору кабелей для различных

AutoCAD SHX Text
  условий прокладки;

AutoCAD SHX Text
- поправочные коэффициенты на допустимый дли-

AutoCAD SHX Text
  тельный ток и другие справочные данные;

AutoCAD SHX Text
- чертежи устройства траншей и расчеты объемов

AutoCAD SHX Text
  земляных работ;

AutoCAD SHX Text
- чертежи параллельной прокладки кабельных 

AutoCAD SHX Text
  линий с различными коммуникациями;

AutoCAD SHX Text
- чертежи пересечений кабельных линий с различ-

AutoCAD SHX Text
  ными коммуникациями;

AutoCAD SHX Text
- чертежи вводов кабельных линий из траншей в

AutoCAD SHX Text
  здания или кабельные сооружения;

AutoCAD SHX Text
- пример прокладки кабелей в траншеях на про-

AutoCAD SHX Text
  мышленном предприятии;

AutoCAD SHX Text
2. УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

AutoCAD SHX Text
2.1. Трасса кабельной линии должна выбираться

AutoCAD SHX Text
с учетом наименьшего расхода кабеля, обеспечения

AutoCAD SHX Text
его сохранности при механических воздействиях,

AutoCAD SHX Text
обеспечения защиты от коррозии.

AutoCAD SHX Text
2.2. Область применения силовых и контрольных

AutoCAD SHX Text
кабелей различных марок определяются условиями

AutoCAD SHX Text
эксплуатации и монтажа кабеля, а также характе-

AutoCAD SHX Text
ристикой среды, в которой осуществляется проклад-

AutoCAD SHX Text
ка кабеля.

AutoCAD SHX Text
При невозможности использовать кабели в алюми-

AutoCAD SHX Text
ниевых или пластмассовых оболочках их замена на

AutoCAD SHX Text
кабели в свинцовых оболочках в каждом конкретном

AutoCAD SHX Text
случае подлежит специальному техническому обос-

AutoCAD SHX Text
нованию. Преимущественные области применения

AutoCAD SHX Text
кабелей в зависимости от марок кабеля приведены

AutoCAD SHX Text
в таблице 1 на чертеже А11-2011.07.

AutoCAD SHX Text
2.3. Для трасс, проходящих в различных по агрес-

AutoCAD SHX Text
сивности грунтах, выбор марки кабеля следует 

AutoCAD SHX Text
производить по участку с наиболее тяжелыми усло-

AutoCAD SHX Text
1.2. В данном альбоме учтены требования главы 2.3 ПУЭ

AutoCAD SHX Text
7 изд., ГОСТов, СНиПов и других нормативных документов

AutoCAD SHX Text
действующих на июнь 2011 года (см. приложение 2).

AutoCAD SHX Text
материалы для проектирования:

AutoCAD SHX Text
виями, если длина участка с более легкими усло-

AutoCAD SHX Text
виями не превышает строительной длины кабеля.

AutoCAD SHX Text
2.4. Если участок с агрессивным грунтом обойти

AutoCAD SHX Text
невозможно и он имеет небольшую протяженность,

AutoCAD SHX Text
рекомендуется на этом участке прокладка кабелей в 

AutoCAD SHX Text
трубах. Пример такой прокладки показан на чертеже

AutoCAD SHX Text
А11-2011.16.

AutoCAD SHX Text
2.5. Коррозионная активность грунтов определя-

AutoCAD SHX Text
ется при изыскании трасс кабельных линий. Поч-

AutoCAD SHX Text
венная коррозия металлов учитывается преимущест-

AutoCAD SHX Text
венно электрохимическая, так как химическая кор-

AutoCAD SHX Text
розия в почвах и грунтах незначительна. Коррозия 

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Стадия

AutoCAD SHX Text
Листов

AutoCAD SHX Text
Разраб.

AutoCAD SHX Text
Н.контр.

AutoCAD SHX Text
Пров.

AutoCAD SHX Text
Сердюшкина

AutoCAD SHX Text
Комиссаров

AutoCAD SHX Text
Р

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
А11-2011.01ПЗ

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
Хромова

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Пояснительная записка

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
- габаритные чертежи двустенных труб и аксессу-

AutoCAD SHX Text
аров к ним АО "ДКС".

AutoCAD SHX Text
двустенных труб АО "ДКС".



AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
А11-2011.01ПЗ

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
кабелей происходит вследствие действия гальвани-

AutoCAD SHX Text
ческих токов, возникающих в стальной броне и свин-

AutoCAD SHX Text
цовой и алюминиевой оболочках кабелей в силу элек-

AutoCAD SHX Text
трохимической неоднородности их поверхностей.

AutoCAD SHX Text
Агрессивность грунтов по отношению к свинцовой и 

AutoCAD SHX Text
алюминиевой оболочкам и броне кабелей определяется 

AutoCAD SHX Text
по количеству содержащихся в грунтах органических 

AutoCAD SHX Text
и азотных веществ и по концентрации водородных ио-

AutoCAD SHX Text
нов pH среды. Таблицы коррозионной активности 

AutoCAD SHX Text
грунтов на оболочки кабелей и методы определения 

AutoCAD SHX Text
коррозионной активности грунтов приведены на чер-

AutoCAD SHX Text
тежах А11-2011.02...А11-2011.04.

AutoCAD SHX Text
2.6. В зонах, опасных из-за воздействия электро-

AutoCAD SHX Text
коррозии, должны применяться кабели со свинцовыми

AutoCAD SHX Text
оболочками и усиленными защитными покровами типа

AutoCAD SHX Text
особо усиленными защитными покровами, типа Бв

AutoCAD SHX Text
(в сплошном влагостойком пластмассовом шланге).

AutoCAD SHX Text
2.7. При прокладке кабелей следует принимать 

AutoCAD SHX Text
меры по защите их от механических повреждений.

AutoCAD SHX Text
Кабели при напряжении 35 кВ защищают железобетон-

AutoCAD SHX Text
ными плитами толщиной не менее 50 мм, при напря-

AutoCAD SHX Text
жении ниже 35 кВ - плитами или глиняным обык-

AutoCAD SHX Text
новенным кирпичом в один слой поперек трассы ка-

AutoCAD SHX Text
Кабели до 1 кВ должны иметь такую защиту лишь

AutoCAD SHX Text
на участках, где вероятны механические повреж-

AutoCAD SHX Text
дения (например в местах частых раскопок).

AutoCAD SHX Text
Асфальтовые покрытия улиц и т.п. рассматривают-

AutoCAD SHX Text
ся как места, где разрытия производятся в редких

AutoCAD SHX Text
случаях. 

AutoCAD SHX Text
2.8. При наличии на трассе кабельной линии 

AutoCAD SHX Text
блуждающих токов опасных величин необходимо:

AutoCAD SHX Text
- изменить трассу кабелей для опасной зоны;

AutoCAD SHX Text
- если трассу изменить невозможно, то следует

AutoCAD SHX Text
принять меры по максимальному снижению уровней

AutoCAD SHX Text
блуждающих токов;

AutoCAD SHX Text
- применить кабели с повышенной стойкостью к

AutoCAD SHX Text
воздействию коррозии;

AutoCAD SHX Text
- осуществить активную защиту кабелей от воз-

AutoCAD SHX Text
действия электрокоррозии.

AutoCAD SHX Text
2.9. При прокладке кабеля в земле рекомендует-

AutoCAD SHX Text
ся в одной траншее прокладывать не более 6 сило-

AutoCAD SHX Text
вых кабелей. При большем количестве рекомендует-

AutoCAD SHX Text
ся прокладывать их в отдельных траншеях с рас-

AutoCAD SHX Text
стоянием между группами кабелей не менее 0,5 м 

AutoCAD SHX Text
или в каналах, туннелях, по эстакадам и галлереям.

AutoCAD SHX Text
2.10. Для кабельных линий, прокладываемых в 

AutoCAD SHX Text
что они равномернее распределяют давление на 

AutoCAD SHX Text
грунт, поэтому кабели менее способны изменить свое 

AutoCAD SHX Text
горизонтальное положение.

AutoCAD SHX Text
траншеи представлены на чертеже А11-2011.15.

AutoCAD SHX Text
Плиты имеют перед кирпичом преимущество в том, 

AutoCAD SHX Text
белей.

AutoCAD SHX Text
Необходимое количество кирпича или плит на 100 м

AutoCAD SHX Text
Бл, Б л или кабели с алюминиевыми оболочками и 

AutoCAD SHX Text
ной траншее приведены в таблице 2 на чертеже 

AutoCAD SHX Text
А11-2011.05.

AutoCAD SHX Text
2.13. Допустимые длительные токи одиночных ка-

AutoCAD SHX Text
белей, прокладываемых в трубах в земле, должны 

AutoCAD SHX Text
2.11. Поправочные коэффициенты на допустимый ток

AutoCAD SHX Text
в зависимости от удельного сопротивления грунта

AutoCAD SHX Text
приведены в таблице 1 на чертеже А11-2011.05.

AutoCAD SHX Text
2.12. Поправочные коэффициенты на допустимый

AutoCAD SHX Text
ток для кабелей, прокладываемых совместно в од-

AutoCAD SHX Text
земле, должны применяться преимущественно брони-

AutoCAD SHX Text
рованные кабели. Марки кабелей, рекомендуемых для

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
прокладки в земле, см. черт. А11-2011.07.



AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
А11-2011.01ПЗ

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
мых в воздухе, при температуре, равной температуре 

AutoCAD SHX Text
земли (таблица 1.3.3, ПУЭ - 7 издание).

AutoCAD SHX Text
2.15. Глубина заложения кабельных линий от 

AutoCAD SHX Text
планировочной отметки земли должна быть не менее:

AutoCAD SHX Text
линий до 20кВ - 0,7м; до 35кВ - 1м; при пересечении

AutoCAD SHX Text
улиц и площадей, независимо от напряжения - 1м.

AutoCAD SHX Text
Допускается уменьшение глубины до 0,5м на участ-

AutoCAD SHX Text
ках длиной до 0,5м при вводе линий в здания, а 

AutoCAD SHX Text
также в местах пересечения их с подземными соору-

AutoCAD SHX Text
жениями при условии защиты кабелей от механичес-

AutoCAD SHX Text
2.16. Кабели укладывают на слой просеяной земли

AutoCAD SHX Text
или песка толщиной 100мм. Таким же слоем присы-

AutoCAD SHX Text
пают кабели сверху. Предпочтение следует отдавать

AutoCAD SHX Text
песку, так как он лучше отводит тепло от кабелей

AutoCAD SHX Text
и кроме того, верхний слой песка при земляных

AutoCAD SHX Text
работах служит указателем непосредственной близос-

AutoCAD SHX Text
ти кабелей и в известной степени предотвращает

AutoCAD SHX Text
тем самым возможность повреждения кабелей при 

AutoCAD SHX Text
2.17. Для предотвращения значительных механи-

AutoCAD SHX Text
ческих напряжений в оболочках кабелей при его 

AutoCAD SHX Text
монтаже минимальные радиусы внутренней кривой 

AutoCAD SHX Text
изгиба кабелей должны иметь по отношению к их 

AutoCAD SHX Text
наружному диаметру кратности не менее указанных 

AutoCAD SHX Text
в таблице на чертеже А11-2011.09.

AutoCAD SHX Text
2.14. Для кабельных линий, прокладываемых по 

AutoCAD SHX Text
трассам с различными условиями охлаждения 

AutoCAD SHX Text
(см. А11-2011.05), сечения кабелей должны выбираться 

AutoCAD SHX Text
по участку трассы с худшими условиями охлаждения,  

AutoCAD SHX Text
если длина его превышает 10м. Допускается для 

AutoCAD SHX Text
кабельных линий 10кВ применение кабелей разных сечений,

AutoCAD SHX Text
соединенных муфтами. При этом количество участков с

AutoCAD SHX Text
разными сечениями кабелей должно быть не более

AutoCAD SHX Text
трех. Длина наименьшего участка должна составлять 
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AutoCAD SHX Text
заводов-изготовителей.

AutoCAD SHX Text
щего монтажа соединительных и стопорных муфт, 
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2.21. При прокладке нескольких кабелей в тран-
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AutoCAD SHX Text
Взам. инв. N

AutoCAD SHX Text
Инв. N  подл.

AutoCAD SHX Text
Подпись и дата

AutoCAD SHX Text
Формат А3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
Изм.

AutoCAD SHX Text
Кол.уч.

AutoCAD SHX Text
Дата

AutoCAD SHX Text
Подпись

AutoCAD SHX Text
N док.

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
Лист

AutoCAD SHX Text
А11-2011.01ПЗ

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
не менее чем на 2м. При этом должен быть оставлен

AutoCAD SHX Text
запас кабеля длиной, необходимой для проверки изо-
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2.24. Расстояние в свету между корпусом муфты и
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AutoCAD SHX Text
тельные муфты, как правило, не следует. При необхо-

AutoCAD SHX Text
димости установки на таких участках соединитель-

AutoCAD SHX Text
ных муфт они должны располагаться на горизонталь-

AutoCAD SHX Text
ных площадках. Для обеспечения возможности повтор-
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2.25. Прокладка кабелей параллельно коммуника-
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жения и другие помещения должны быть выполнены
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отверстиях железобетонных конструкций.

AutoCAD SHX Text
Концы труб должны выступать из стены здания в 

AutoCAD SHX Text
траншею, а при наличии отмостки - за линию пос-
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душную кабель должен выходить на поверхность на
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монта кабелей в необходимом количестве резервные 
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димой механической прочностью в отфактурованных
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ленного назначения с малой интенсивностью дви-
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жения, а также специальных путей (например, на
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слипах и т.п.) кабели, как правило, должны про-
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кладываться непосредственно в земле.
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от кромки полотна.
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2.31. В городах и поселках одиночные кабельные
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линии следует, как правило, прокладывать в земле
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(в траншеях), по непроезжей части улиц (под троту-
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арами), по дворам и техническим полосам в виде га-
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зонов.
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AutoCAD SHX Text
на на поворотах трассы, в местах установки сое-

AutoCAD SHX Text
динительных муфт, на пересечениях с автодорогами
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пахатным землям, должна быть обозначена знаками,
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устанавливаемыми не реже чем через 500м.
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приведены на чертеже А11-2011.52, листы 1 и 2.
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3.1. Перед непосредственной прокладкой кабелей
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траншея должна быть осмотрена на предмет при-
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сутствия участков, содержащих вещества, разруши-
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AutoCAD SHX Text
длине 1-2%%%. Запас достигается путем укладки
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"змейкой". Укладывать запас кабеля в виде колец
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(витков) не допускается.

AutoCAD SHX Text
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3.4. Усилие тяжения при раскатке кабеля на  
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напряжение 10кВ и выше рекомендуется контроли-
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ровать с помощью динамометра или другого конт-
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рольного устройства, устанавливаемого на лебедке. 
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